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(Exigência do distanciamento conforme
Resolução de Transição do CBMRS 2020)
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Levantamento - Iluminação de Emergência

Tipo Contagem

Luminaria - 3 LUX de parede 34

Placas - Orientação

Figura Código Tamanho # Descrição

12 442/221 4
Indicação do sentido (esquerda ou direita)

de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em colunas

13 316/158 4 Indicação do sentido (esquerda ou direita)
de uma saída de emergência

13 442/221 15
Indicação do sentido (esquerda ou direita)

de uma saída de emergência

14 316/158 2
Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o

seu acesso

14 380/160 8
Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o

seu acesso

14 442/221 19
Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o

seu acesso

17 316/158 1
Saída de emergência: Indicação da saída

de emergência, com ou sem
complementação do pictograma

17 632/316 2
Saída de emergência: Indicação da saída

de emergência, com ou sem
complementação do pictograma

Simbolos - Tabela Geral

Símbolo Quantidade Descrição

2 Acionador manual do sistema de
detecção e alarme

1 Central de alarme

8 Extintor portátil - Carga de pó
ABC

1 Extintor portátil - Carga de pó BC

34 Ponto de iluminação de
emergência de 3 lux

2 Sistema de alarme - Avisador
sonoro tipo sirene

1 Sistema de hidrantes - Acionador
de bomba de incêndio (botoeira

tipo liga)

2 Sistema de hidrantes -
Mangotinho
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